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Messung der Luftschallddmmung
einer einfliigeligen Stahidrehtiir
System Schréders mit Verglasung

Auftraggeber:

Umfang:
Grundlagen:

Bezeichnung:
Typ:

Zarge:

Flachenbezogene Masse:
Baurichtmal (B x H) der Zarge:
Dichtungen:

Bewertetes Schalldamm-MaR R

Spektrum-Anpassungswerte C und Cv: Rw(C;Ctr) = 44 (-1;-

L ; )

im Priifstand

Theo Schréders

Entwicklung & Beratung GmbH
Gerhard-Welter-Strale 7

D - 41812 Erkelenz

16 Seiten, davon 4 Anlagen
EN ISO 10140-1:2016

EN ISO 10140-2:2010
ENISO 717-1:2013

1-figl. Stahlblechttr System Schréders

Stahldrehttr m. Verglasung, d=69 mm;
Stahlblech, d=1,5 mm mit
2xThermacor MG 137

Eckzarge aus Stahlblech, d=2,0 mm

57,3 kg/m?
1000 mm x 2250 mm

1 x Zargendichtung, 3-seitig
1 x absenkbare Bodendichtung
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